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3 priedas
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2013 m. lapkricio 14 d. Nr.18IP8-134

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos fikio jstatymo (Zin., 2003, Nr, 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __Sedulino al. 23 . Visaginas.

(daugiabutio namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél ju atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekeijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvvdas Danisevicius

(VEL parciguno pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant _ UAB ..Visagino bastas™ Techniné vadové Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(8ildymo ir kardto vandens sistemy valdytojo arba jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant _UAB ..Visagino biistas™ Santechniniy sistemy eksploatavimo inzinier¢ Galina Sokol
tel. 8~612 42745

(3ildyma ir karsto vandens sistemy prizitretojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas. pavardé, el Nr.)

[3vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / maZesnis, lyginant su vidutiniu §ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra zinomi vidutinio &ilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Silumos suvartojimas name didéja-/ mazéja, lyginant su pragjusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka-nustatytus-reikalavimus / neatitinka nustatyty
reikalavimy.
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4. Sildymo ir karito vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatyty
reikalavimy. (Atitikimas/ neatitikimas i3aiskés baigus atlikti sildymo prietaisy galiy
inventorizavima ir atitikties projektui nustatyma.

Nustatyty pazeidimy padalinimo priemoneés

E;: Priemonés pavadinimas [vykdymo data | Vykdytojas

1. | Nebaigtas atlikti Sildymo prietaisy galiy atitikties projektui | 2014-02-01 UAB
nustatymas. SET 297 p. (arba ,,Visagino

renovuojant bastas”
nama)

2. | Pateiktas nepilnas namo 3ildymo ir kar3to vandens 2014-02-01 UAB
sistemos apraSas (nenurodyta kiekvieno Sildymo prietaiso | (arba ., Visagino
galia. hidraulinio balansavimo priemonés ir kt.) SET renovuojant biistas™
311.2:311.3 nama)

3. | Silumos punktas neatitinka SET reikalavimy. SET 266 p. Sutarus su UAB
bendrasavinin- | ,,Visagino
kais del biistas”
finansavimo
arba
renovuojant
nama)

Silumos suvartojimo mazinimo priemonés 1. Rekomenduojame renovuoti §ilumos punkta
pereinant is atviros Sildymo sistemos | uzdara Sildvmo sistema.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj nama ir jo Sildymo ir karSto vandens sistemas.

(VEI pareigiino parcigos)

(3ildymo ir kardto vandens sistemy valdytojo parcigy pavadinimas)
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(3ildymo ir karito vandens sistemy prizitirétojo pareigy pavadinimas)
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Utenos

nepekeija

nzerius-anspektorius

Alvydas Danisevidiueg

(paraias) y.

(vardas, pavardé)

Techniné vadoye
latjana Krivochiza
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