Daugiabu¢io namo ildymo ir karito
vandens sistemy periodiniy
patikrinimy tvarkos apraso

3 priedas

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
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DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2014 m. balandZio 24 d. Nr.18IP8-168

Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __ Energetiky g. 12 . Visaginas.

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir karSto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi¢ius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant __ UAB ..Visagino bustas“ Techniné vadové Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(Sildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant _ UAB ., Visagino biistas“ Santechniniy sistemy eksploatavimo inZinieré¢ Galina Sokol
tel. 8~612 42745

(3ildymo ir kardto vandens sistemy priZiiirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

I8vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu

Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra Zinomi vidutinio $ilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.

2. Silumos suvartojimas name didéja-/ mazéja, lyginant su praéjusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atmﬂka-nuﬁa{y%us—feﬂ(-&lawmas / neatitinka nustatyty

reikalavimy. .
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatyty

reikalavimy. (Atitikimas/ neatitikimas isaidkés baigus atlikti $ildymo prietaisy galiy
inventorizavima ir atitikties projektui nustatyma.



A¥ o

Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

113:11: Priemonés pavadinimas Jvykdymo data Vykdytojas

1. | Pabaigti $ildymo prietaisy galiy atitikties projektui 2014-11-01 UAB
nustatyma. SET 297 p. (arba . Visagino

renovuojant biistas”
nama)

2. | Papildyti namo $ildymo ir larsto vandens sistemos aprasg | 2014-11-01 UAB
(nurodyti kiekvieno Sildymo prietaiso galig, hidraulinio (arba ,,Visagino
balansavimo priemones ir kt.) SET 311.2p; 3113 p. renovuojant biistas”

nama)

&ilumos suvartojimo mazinimo priemones 1. Rekomenduojame automatizuoti Silumos punkta
pereinant i§ atviros §ildymo sistemos i uzdara Sildymo sistema.

Priedas. PaZyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir karsto vandens sistemas.
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