Daugiabu¢io namo $ildymo ir kar$to
vandens sistemy periodiniy
patikrinimy tvarkos apraSo

3 priedas

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2014 m. geguzeés 15 d. Nr.18]P8-181

Visaginas

sudarymo victa)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos ikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __Energetiky g. 22 , Visaginas.

(daugiabugio namo adresas)

$ildymo ir kar$to vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevidius
(VEI pareigiino pareigos. vardas, pavarde)

dalyvaujant __UAB ,.Visagino biistas* Techniné vadové Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(8ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens parcigos, vardas. pavardg, tel. Nr.)

dalyvaujant _UAB ..Visagino biistas* Pastaty ir namy SP prieziiiros ir valdymo vyr. specialistas
Andrej Bogdanov__tel. 8~650-76707

(3ildymo ir kar§to vandens sistemy priZifirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

[$vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / maZesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra zinomi vidutinio $ilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Silumos suvartojimas name didéja-/ maéja, vienodas lyginant su pra¢jusiais metais.

3. Silumos punkto jrenginiai atitinke-nustatytusreikalavimus / neatitinka nustatyty

reikalavimu.
4. Sildymo ir kar3to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatyty

reikalavimy. (Atitikimas/ neatitikimas iSaiSkés baigus atlikti $ildymo prietaisy galiy
inventorizavimg ir atitikties projektui nustatymg.




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemoneés

glrl Priemonés pavadinimas Jvykdymo data | Vykdytojas

1. | Pabaigti Sildymo prietaisy galiy atitikties projektui 2014-11-01 UAB
nustatyma. SET 297 p. (arba ,.Visagino

renovuojant bustas”
nama)

2. | Papildyti namo $ildymo ir karto vandens sistemos aprasg | 2014-11-01 UAB
(nurodyti kiekvieno $ildymo prietaiso galig, hidraulinio (arba ,» Visagino
balansavimo priemones ir kt.) SET 311.2 p; 311.3 p. renovuojant biistas”

nama)

Silumos suvartojimo mazinimo priemonés 1. Rekomenduojame automatizuoti ilumos punkta
pereinant i§ atviros Sildymo sistemos j uzdarg Sildymo sistemg.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj nama ir jo $ildymo ir kar$to vandens sistemas.

LR Energetikos valstybiné inspekcija
Utenos skyriaus
vyriausiasis inZinierius-inspektorius

Alvydas Danisevicius
(vardas, pavarde)

(VEI pareigiino pareigos) (paradas)

Pastaty Ir namy Slumos punkiy priediios

/ i m ir valdymo vyriausias specialistas
/ v Andrej BOGDANOV
(3ildymo ir kar3to vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas) (para3as) (vardas, pavardé)

Techniné vadove
latjana Krivochizy
(vardas, pavarde)

(8ildymo ir kar$to vandens sistemy priZitirétojo parcigy pavadinimas)




