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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2017 m. liepos 13 d. Nr.18]P8-157

Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Resf)uplikos Silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 5 1-2254) 20 str.
6 d., patikrintos ___Energetiky g. 54-1 SP . Visaginas.

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi¢ius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant UAB ..Visagino bustas“ TPVS vadovas Vytas Bulova tel. 8~606
27237

(8ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba Jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant __UAB ..Visagino biistas“ inZinierius (atsakingas u? $ilumos tki) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707,

(Sildymo ir kar3to vandens sistemy prizidrétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

ISvados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja/mazéja; nekito, lyginant su praéjusiais metais.
3. Silumos punkto irenginiai atitinka nustatytus reikalavimus i i :
4. Sildymo ir karto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus /neatitinka-nustatyty

retkalavimy:




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés

IF:II:' Priemonés pavadinimas Ivykdymo data | Vykdytojas

Silumos suvartojimo mazinimo priemonés:
1. Uztikrinti tolygu buty ir kity patalpy Sildyma.
2.Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidéveéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj nama ir jo Sildymo ir karsto vandens sistemas.
alstybinés energetikos inspekcijos
prie Encrgetikos ministerijos
Utenos terijorinio skyriaus Vyriausiasis specialistas

Alvydas Daniseyidiys
(VEI pareigiino pareigos) (paraSas) Teck (vardas, pavard¢)

’ €CANIRES prigdiliros yald, o
(tsakingas ud darky suge) s
Vytas Bulong !

(3ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas) (vardas, pavard¢)

g, Inzinierius o
/ ) (atschingas w2 $ilumos Gky)
F e Andrej Bogdanov

(3ildymo ir kardto vandens sistemy priZitirétojo pareigy pavadinimas) (para3as) (vardas, pavard¢)
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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2017 m. liepos 13 d. Nr.18]P8-158

Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51- -2254) 20 str.
6 d., patikrintos __ Energetiky g. 54-2 SP . Visaginas.

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi¢ius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant UAB ..Visagino bstas* TPVS vadovas Vytas Bulova tel. 8~606
27237

(8ildymo ir kar3to vandens sistemy valdytojo arba Jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant _ UAB ..Visagino biistas" inzinierius (atsakingas uz Silumos iiki) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707,

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardg, tel. Nr.)

[Svados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazZesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja-+mazéja; nekito, lyginant su praejusmls metals
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus -
4. Sildymo ir kar§to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus /neatitinka-nustatyty

retkatavimg.




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés -

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Ivykdymo data | Vykdytojas

Silumos suvartojimo mazinimo priemones:

1._Uztikrinti tolygy buty ir kity patalpy $ildyma.

2.Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.

3. Nuolat atstatyti nusidévéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj nama ir jo $ildymo ir kar§to vandens sistemas.

(VEI pareigiino pareigos)

(3ildymo ir kar$to vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas)

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizidirétojo pareigy pavadinimas)

Mjls(,\_rhinés energetikos inspekcijos
prie Encrpetikos ministerijos

Alvydas Daniseviciudhninis i eirs valdyma skyriaus sodovas

Ltenos geritorinio skyriays \*yriaujasis specialistag
(parasas szavardé)
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fotsakingas ut darby saugs)
= Vytas Bulova *

= - >
T
(parasas) (vardas, pavarde)
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7. (\) (atsckingas uz Slumos ikj)
N ’
(para3as) (vardas, pavardé)



