UAB ,Visagino bistag'
Gauts

Lod-0P-0ye 3 — 675

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2017 m. rugpjtacio 31 d. Nr.18[P8-174

Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Resgublikos silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos _Jaunystés g. 17-1 SP , Visaginas.

(daugiabugio namo adresas)

gildymo ir karsto vandens sistemos del ju atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi¢ius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant UAB ..Visagino bistas TPVS vadovas Vytas Bulova tel. 8-606
27237

(3ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardg¢, tel. Nr.)

dalyvaujant _ UAB _Visagino biistas" inZinierius (atsakingas uz Silumos ki) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707

(sildymo ir karsto vandens sistemy priZitirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas. pavardg, tel. Nr.)

[$vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja/+mazéja; nekito, lyginant su pra¢jusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus i i :
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatyvtus reikalavimus /neatitinka-nustatyty

retkalavimy:




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemoneés

i Priemonés pavadinimas [vykdymo data | Vykdytojas

i | ' Sullyl 3 Sy

ilumos suvartojimo mazinimo priemones:
1. Uztikrinti tolyey buty ir kity patalpy Sildyma.
2 Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidévéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo sildymo ir karsto vandens sistemas.

Vglstybinés encrgetikos inspekeijos
pric Energetikos ministerijos
Ltenos teritorinio skyriaus vyriausjasis specialistas

(parasas)

(VEI pareigino pareigos)

T Alvydas Danisevicius
Technings priesiiros valdymo shyrigus vadovas
(atsakingas w2 darby souge)

Vytas Bulova
(%ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas) (vardas, pavarde)
InZinierius
(atsckingas uz §ilumos ikj)
Andrej Bogdanoy T T
(para3as) (vardas, pavarde)

(8ildymo ir kar3to vandens sistemy prizitirétojo pareigy pavadinimas)



VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2017 m. rugpjucio 31 d. Nr.18]P8-175

Utena.
sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.

6 d., patikrintos _Jaunystés g. 17-2 SP . Visaginas.
(daugiabuc¢io namo adresas)

Sildymo ir karSto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Alvydas Danisevicius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavard¢)

dalyvaujant UAB ..Visagino bustas™ TPVS vadovas Vytas Bulova tel. 8~606
27237

(3ildymo ir kar3to vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB ,.Visagino biistas™ inzinierius (atsakingas uz Silumos ikj) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707.

(3ildymo ir kar3to vandens sistemy prizitirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

[Svados:

1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.

2. Silumos suvartopmas name dideja+mazeia; nekito, lyginant su prag¢jusiais metais.

3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus /neatitinkanustatyty reikalavimy:
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus /neatitinkanustatyty

e




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés

Eil.

Nr Priemonés pavadinimas Ivykdymo data | Vykdytojas

Silumos suvartojimo maZinimo priemones:
1. Uztikrinti tolygy buty ir kity patalpy sildyma.
2.Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidévéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir kar§to vandens sistemas.

Valstybinés energetikos inspekceijos
prie Energetikos ministerijos

Utenos teritgrinio skyriaus vyriausiasis specialistag
Sl SN =
(paraas) : de)

Alvydas Danisevicius

(VEI pareigino pareigos)

Technines priediiiros valdymo skyrious vagovos
lalsakingas ul darby saugo)
Vytas Bulova

(Bildymo ir kar$to vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas) (vardas, pavard¢)
InZinierius . ;

(atsakingas uZ Silumos k) ‘ /<

Andrej Bogdanov T

(8ildymo ir karSto vandens sistemy priziiirétojo pareigy pavadinimas) (para3as) (vardas, pavardé)




