VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugséjo 03 d. Nr.18I1P8-245

sudarvmo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __ Jaunystés g. 19- 1SP . Visaginas.

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir kar$to vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus

(teritorinis sKyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevicius
(VEI pareigiino parcigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant UAB ..Visagino bistas” Techniné vadové Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(Sildymo ir Karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant _UAB ..Visagino blstas* Santechniniy sistemy eksploatavimo inZinieré Liubov
Lykova tel. 8~685 08552

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizidrétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

I$vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja-+mazefa nekito, lyginant su praéjusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus ~reatitinkanustatytyretkalavinmy:
4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus /neatitinka-nustatyty
retkatavimy: (nepilnai atlikta namo $ildymo prietaisy galiy projektui nustatymas.)




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés

Eil.

NI, Priecmones pd\admnms Jvykdymo data | Vykdytojas

Silumos suvartojimo mazinimo priemones:
1. Uztikrinti tolygy buty ir kity patalpy Sildyma. =
2 Racionalaus ir ckonomigko jrenginiy rezimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidévejusig vamzdyny izoliacijg,

Priedas. Pazyma apic daugiabutj namg ir jo Sildymo ir karSto vandens sistemas.
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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugs¢jo 03 d. Nr.181P8-246

Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __ Jaunystés g. 19- 2SP . Visaginas.

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos del jy atitikties nustatyticms reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Alvydas Danisevicius
(VEI pareiglino pareigos, vardas, pavardc)

dalyvaujant UAB ..Visagino bustas™ Techniné vadove Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

($ildymo ir kardto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens parcigos. vardas, pavard¢. tel. Nr.)

dalyvaujant UAB ,.Visagino bustas™ Santechniniy sistemy eksploatavimo inziniere Liubov
Lykova tel. 8~685 08552

(S1ldymo ir karsto vandens sistemuy prizidrctojo pavadinimas uxmm parcigos. vardas. pavarde, (¢l Nr.)

[Svados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / maZesnis, lyginant su vidutiniu ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja-‘mazéa nekito, lyginant su pragjusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus ~neatitinka-nustatyyg-reikalavinmg:
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus ~reatitiaka-nustatyty
retkatavimy: (nepilnai atlikta namo Sildymo prictaisy galiy projektui nustatymas. )




Nustatyty pazeidimy pagalinimo priemones
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Silumos suvartojimo mazinimo pricmones:
1 Uztikrint tolvey buty ir kity patalpy Sildyma.
2.Racionalaus ir ckonomisko irenginiy rezimo palaikymas.
1 Nuolat atstatyti nusidévejusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apic daugiabutj nama ir jo sildymo ir karto vandens sistemas.
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