VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjuacio 20 d. Nr.18]P8§-222

Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __Jaunystes g. 7, Visaginas.

(daugiabu¢io namo adresas)

Sildymo ir kars§to vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybines energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi¢ius
(VEI parcigiino parcigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant UAB .,Visagino bustas'* Techniné vadovée Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(3ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens parcigos, vardas, pavard¢, tel, Nr)

dalyvaujant __UAB .. Visagino bustas® Pastaty ir namy SP prieziiros ir valdymo vyr. specialistas
Andre] Bogdanov  tel. 8~650-76707

($1ldymo ir kar$to vandens sistemy prizitiretojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

[Svados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis. lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui,
2. Silumos suvartojimas name nekito, lyginant su pra¢jusiais metais.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus fneatitinka-nustatyty-reikalavimmyg.
4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka-nustatytusreikalavimus Lneatitinka nustatyty
reikalavimy. (nepilnai atlikta namo $ildymo prietaisy galiy projektui nustatymas.)




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones
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| Ir\llxl | Priemonés pavadinimas . lvykdymo data | Vykdytojas |

Pubdigti Silahi;'x11(> pxr"igmti's‘q galiy atitikties projektui 2016-05-01 | ql?mf3~'~H~"w1;
nustatyma. SE1T 297 p. ’ . Visagino

=l bistas™ i

Papildyti namo Sildymo ir kar§to vandens sistemos aprasqg | 2016-05-01 UAB |
(nurodyti kiekvieno Sildymo prietaiso galia, hidraulinio . Visagino

r balansavimo priemones ir kt.) SET 311.2 p; 311.3 p. biistas™ -—~{’

P . |

Silumos suvartojimo mazinimo priemonés:
1. Uztikrinti tolygy buty ir kity patalpy Sildyma.

2 Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.

3. Nuolat atstatyt nusidevejusia vamzdyny izoliacija.

Pricdas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir kar$to vandens sistemas.
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Technine vadove

Tatjana KrivochiXi
(vardas, pavarde)

(Sildymo it Karsto vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas)

(parasas)

(Sddymo i kardto vandens sistemy pri2itrctojo pareigy pavadinimas) tvardas, pavarde)
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