e

6 d., patikrintos Sedulinos al. 3/1, Visaginas

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjicio 21 d. Nr.18]P8-227
_ Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr, 51-2254) 20 str.

(daugiabucio namo adresas)

gildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Jonas Cibulskis

(VEI pareigino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _ UAB ..Visagino biistas™ technikos vadovei Tatjanai Krivochizai_ tel. §~632
41986

(sildymo ir kar$to vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB ., Visagino blstas™ santechniniy sitemy eksploatavimo inzinierei Galinai
Sokol tel. 8~612 42745

(&ildymo ir kar§to vandens sistemy priziirétojo pavadinimas, atstovo parei2os, vardas, pavarde, tel. Nr)
) | } 2

[$vados:

1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
Silumos suvartojimas name didéja/ mazéja: lyginant su pragjusiais metais.Nekito.
Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavim us-/neatttilca-nustatyty
reikalaviig:
4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—/-neatiika-nustatyty

retkalavimy:

W BN



Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

Priemones pavadinimas Jvykdymo data

Vykdytojas }

s} =

SET- Silumos tinkly ir silumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.

Silumos suvartojimo mazinimo priemones:
LLUztikrint tolygy buty ir patalpy 3ildyma. -
2 Racionalaus ir ckonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.

3. Nuolat atstatvti nusidéevejusig vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apic daugiabutj namg ir jo Sildymo ir kar3to vandens sistemas. ////

(VE! purc«gu]\i) parcigos) O \;lr;!jls“p.tvarde)

# $ Techning vad OVIé
Trtinna KrivochiZa
zﬂtld\’ll\() it katsto vandens stslum} vat.d-'\i(om pareigy pavadinimas) (vardas, pavarde)
. e
| | ’)" -
(! y L3 (
(RHAYMO I KArSto vandens sistemy praiireiop pareigy pavadinimas) T (parasas) (vardas, pavarde)




VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. ruepiacio 21 d. Nr.18[P8-228
Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Sedulinos al. 3/2, Visaginas

(daugiabu¢io namo adresas)

gildymo ir karsto vandens sistemos del jy atitiktics nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

utenos ey skyriaus
(tenitorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Jonas Cibulskis
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _UAB . Visagino bistas* technikos vadoves Tatjanai Krivochizai_ tel. 8~632
41986 -

(8ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens parcigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB ., Visagino bustas" santechniniy sitemy eksploatavimo inZinicrei Galinai
Sokol tel. 8~612 42745 B

($ildymo ir kar$to vandens sistemy prizitirétojo avadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr)
) 1P 10 p parcig

I3vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje nera galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name dideja-/ mazeja; lyginant su pragjusiais metais.Nekito.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-neatitika-pustatyty
retkatavimig
4. Sildymo ir kar§to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—-neatitinka nustatyly
retkatavimy-



Nustatvty pazeidimy padalinimo priemones

Priemonés pavadinimas Jvykdymo data

Vykdytojas

PN _ﬁ

% X

SET- Silumos tinkly ir silumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.

Silumos suvartojimo mazinimo priemones:
| Uztikrint tolygy buty ir patalpy Sildymg.

2 Racionalaus ir ekonomigko jrenginiy re2imo palaikymas.

3 Nuolat atstatyti nusidevejusia vamzdyny izoliacijg.

Pricdas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir kar$to vandens sistemas. A

~
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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjicio 21 d. Nr.18]P8-229

Visaginas
sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos @ikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.

6 d., patikrintos Sedulinos al. 3/3, Visaginas
(daugiabu¢io namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekeijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Jonas Cibulskis
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _UAB ..Visagino biistas* technikos vadovei Tatjanai Krivochizai_tel. 8~652
41986

(sildyma ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos. vardas, pavarde, tel. Nr)

dalyvaujant UAB ., Visagino biistas" santechniniy sitemy eksploatavimo inzinicrei Galinai
Sokol tel. 8~612 427435

(Sildymo ir kar$to vandens sistemy priZitirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr)

[$vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja-/ mazejas lyginant su pragjusiais metais. Nekito.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/neatitinka-nustatydy
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—/+neatitinkanustatviy
retkatavimy:



Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

Priemonés pavadinimas Vykdytojas |

,#___w,___,_____-,-{

Jvykdymo data

SET- Silumos tinkly ir dilumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.

$ilumos suvartojimo mazinimo priemones:
1. Ustikrinti tolygy buty ir patalpy Sildymg. . ks
2 Racionalaus | ¢ ckonomisko irenginiy rezimo palaikymas.
3 Nuolat atstatyti nusidevejusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apic daugiabut) namg ir jo Sildymo ir karsto vandens sistemas.

TIVEL "'pru.rm.gnnn parcigos)

(paradas) 1

Technin® vadove
Tatjand Krivochiza

($1ldymo w kar$to vandens sistemty valdytojo pareigy pavadinimas)

B “_(“;'—ardas, pavarde)

caildymo w karsto vandens sisteniy prizitretofo pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas, pavarde)



VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjicio 21 d. Nr.18]P8-230
Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.

6 d., patikrintos __ Sedulinos al. 3/4, Visaginas
(daugiabutio namo adresas)

gildymo ir karsto vandens sistemos del jy atitiktics nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos . skyriaus

(teritorinis skyrius) o

Vyr.inzinierius inspektorius Jonas Cibulskis
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _UAB ..Visagino bustas' technikos vadovei Tatjanai KrivochiZai_ tel. 8~652
41986

(ildymo 1 karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos. vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB ,, Visagino blstas™ santechniniy sitemy eksploatavimo inZinierei Galinai
Sokol tel. 8~612 42745

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizilirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr)

[3vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
Silumos suvartojimas name didéja-/ mazéja, lyginant su pragjusiais metais.
Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/neatitinka-nustatyty

rethetta v intys

[FS N

4. Sildymo ir karito vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—-neatitinka-nustatyty

rethatay i




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

Nr‘ Priemonés pavadinimas [vykdymo data | Vykdyvtojas

S| B o = S 5 B

SET- Silumos tinkly ir &ilumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.

Silumos suvartojimo mazinimo priemoneés:
L.UzZtikrinti tolygy buty ir patalpy Sildyma. d
2.Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.
3.Nuolat atstaiyti nusidévejusia vamzdyny izoliacija.

Pricdas. Pazyma apic daugiabutj namg ir jo Sildymo ir kar$to vandens sistemas,
P

(VEI pareigino pareigos) T (vardas, 1;1w\:m|w)
B
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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjacio 21 d. Nr.18]P8-231
Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d.. patikrintos ___Sedulinos al. 3/5, Visaginas _

(daugiabuCio namo adresas)

e ——————————————

sildymo ir karsto vandens sistemos del jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorims skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius _Jonas Cibulskis
(VEI pareiglino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _UAB .Visagino bistas” technikos vadovei Tatjanai Krivochizai_tel. 8-652
41986

($ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde. tel Nr)

dalyvaujant _UAB ., Visagino biistas santechniniy sitemy eksploatavimo inzinicrei Galinai
Sokol tel. 8~612 42745 -

(sildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pavadinimas, alstovo pareigos. vardas, pavarde, tel Nr)

SUS— e ——

ISvados:
1. &ilumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu silumos suvartojimu
Lictuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name dideja-/-mazeja, lyginant su praéjusiais metais.Nekito.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus--neatitinka-nustatyly
retcatavhnys
4. Sildymo ir kar3to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—/-neatitinka pustatyty




Nustatyty pazeidimy paSalinimo priemones

CEiL T o . . . e
LNI' Priemoneés pavadinimas Jvykdymo data g Vykdytojas ‘
e o e
evry Wl Lt ln- . - T N |
T ]
Lo e =L S ey e
SET- Silumos tinkly ir Silumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.
Silumos suvarlojimo mazinimo priemonés:
L Uztikrinti tolygy buty ir patalpy Sildvmg. B
2.Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidévejusig vamzdyny izoliacijg.
Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo Sildymo ir kar$to vandens sistemas./
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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjiacio 21 d. Nr.18]P8-232
Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Sedulinos al. 3/6, Visaginas

(daugiabu¢io namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Jonas Cibulskis
(VEL pareigiino pareigos, vardas, pavarde)

dalyvaujant _UAB ,.Visagino bistas” technikos vadovei Tatjanai Krivochizai tel, 8~052
41986

(8ildymo ir karito vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, tel Nr)

dalyvaujant UAB ., Visagino biistas" santechniniy sitemy eksploatavimo inzinicrei Galinai
Sokol tel. 8~612 42745

(8ildymo ir karto vandens sistemy prizidiretojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

I$vados:
I. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra galimybiuy palyginimui.
Silumos suvartojimas name dideja-/-mazeja, lyginant su pragjusiais metais.
Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/-neatitinka-ntstatyty
4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—/neatitinka-austatyiy
reikatavimiy:

(US IR o8]



Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

Vykdytojas

{ ;‘l' Priemonés pavadinimas [vykdymo data
)
|

SET- Silumos tinkly ir 3ilumos vartojimo (eksploatacijos) taisykles.

Silumos suvartojimo mazinimo pricmones:
L. Uztikrinti tolygy buty ir patalpu $ildyma._ s
2.Racionalaus ir ekonomigko jrenginiy rezimo palaikymas.

3.Nuolat atstatvti nusidévejusig vamzdyny izoliacijg.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir kar§to vandens sistemas.
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