VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

S

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugséjo 17 d. Ny 181P8-277
__Visaginas

\'UL!L\I'\ mo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Silumos akio jstatymo (Zin.. 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __ Sedulinos al. 47/1, Visaginas

(daugrabutio namo adresas )

sildymo ir kardto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.
Tikrinima atliko Valstybines energetikos inspekeijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus

(teritorinis skyrus)

_Vyr.inzinierius inspektorius _Jonas Cibulskis

(VEI pareigiino pareigos, vardas. pavarde)

dalyvaujant _ UAB ..Visagino biistas™ technikos vadovei Tatjianai Krivochizai_ tel. 8~652
41986

(sildymo it karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgaliolo asmens parcigos. vardas. pavarde. tel. Nr.)
Y 18 ! £ F

dalyvaujant _UAB .. Visagino biistas* santechniniy sitemuy eksploatavimo inzinierei Liubov
Lykovai tel. 8~685 08552

(Zildymo ir kardto vandens sistemy prizifirétojo pavadinimas, alstovo pareigos, vardas, pavarde, el Nr.)

I§vados:

[. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje nera galimybiy palyginimui.

2. Silumos suvartojimas name didéja/ mazéja; lyginant su pracjusiais metais.Nekito.

3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/-neatitinka-pustatytt

4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus-+neatitinka-nustatyty




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemones

IE\;: Priemones pavadinimas lvykdymo data | Vykdytojas

SET- Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo (cksploatacijos) taisykles.

&ilumos suvartojimo mazinimo priemones:
1. Rekomenduojama atlikti Sildymo ir kar$to vandens sistemy renovacija irengiant 3ilumos
punkta ir Silumos reguliavimo jirenginius,
2 Rekomenduojame jrengti 3ildymo sistemos stovuose balansinius ventilius.
3. Uztikrinti tolygy buty ir patalpy ildyma.
4 Racionalaus ir ekonomigko jrenginiy rezimo palaikymas.
S Nuolat atstatyti nusidevejusia vamzdyny izoliacijg.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo ildymo ir kar$to vandens sistemas.

(VEL pareigno parcigos) (vardas, pavarde)

Techniné vadove
Tatjana KrivochiZo
- (vardas, pavarde)
_ /}c.z:"..,’,e'(‘h;(ini 4 Sistemy eksnioalvime
RS e

Liubov Lykovg

(Sildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo parcigy |_mvadmnnus_$w (Bums' 5y

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pareigy pavadinimas) (vardas, pavarde)




VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

-

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugséjo 17 d. Nr.18[P8-278
__Visaginas

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lictuvos Respublikos $ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos _ Sedulinos al. 47/2, Visaginas

(daugiabucio namo adresas)

Sildymo ir kar§to vandens sistemos del jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstyhinés encrgetikos inspekceijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus

(teritorints skyrius)

Vyr.inzinierius inspektorius Jonas Cibulskis

(VEI pareigino pareigos. vardas, pavarde)

dalyvaujant UAB ..Visagino bistas" technikos vadovei Tatjanai Krivochizai_tel. 8~652
41986 )

(8ildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, tel Nr.)

dalyvaujant UAB .. Visagino biistas™ santechniniy sitemy eksploatavimo inzinierei Liubov
Lykovai tel. 8~685 08552

(3ildymo ir karslo vandens sistemy prizilirctojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas. pavarde, tel. Nr.)

18vados:
[. Silumos suvartojimas name didesnis / mazesnis. lyginant su vidutiniu §ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacin¢je sistemoje nera galimybiy palyginimui.
2. Silumos suvartojimas name didéja-/ mazeja: lyginant su pra¢jusiais metais.Nekito.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/-neatitinka-nustatyty
reikataving:
4. Sildymo ir kar$to vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—~neatitinka-nustatyty
Fethadavimg:




Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés

Eil.

Nr Priemonés pavadinimas lvykdymo data | Vykdytojas

SET- Silumos tinkly ir dilumos vartojimo (eksploatacijos) taisyklés.

Silumos suvartojimo mazinimo priemongs:

|. Rekomenduojama atlikti $ildymo ir kar§to vandens sistemy renovacija jrengiant Silumos
punkta ir $ilumos reguliavimo jrenginius.

2.Rekomenduojame jrengti Sildymo sistemos stovuose balansinius ventilius.

3.Uztikrinti tolygy buty ir patalpy Sildyma.

4 .Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy reZzimo palaikymas.

5.Nuolat atstatyti nusidévéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. Pazyma apie daugiabutj namg ir jo Sildymo ir kar3to vandens sistemas.

K paraéa's) )

(VEI pareiglino pareigos) (vardas, pavarde)

Techniné vadov2
Tatjana KrivochiZc

(vardas, pavarde)

(Sildymo ir karsto vandens sistcfﬁu valdytojo p)ufeiiq';;':\(ex;d'{(\}i;\ixﬁJ

cheid st ehsDioaliimng

oy

,A.N;;,iq{_.}m;x L!}jlﬂﬂ!lw_._._,_ -

vardas, pavarde)

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizitrétojo parcigy pavadinimas)




