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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO

AKTAS

2016 m. birzelio mén. 16 d. Nr.18]P8-236

Utena
sudarymo victa)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos Gikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
., patikrintos __Taikos pr. 52, Visaginas

(daugiabu¢io namo adresas)

Sildymo ir kars$to vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevidius
(VEI parcigiino parcigos. vardas, pavardc)

dalyvaujant UAB ..Visagino bistas* Techniné vadové Tatjana Krivochiza tel. 8~652
41986

(Sildymo ir karsto vandens sistemy valdytojo arba jo jualioto asmens parcigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant __UAB ,.Visagino bustas* Santechniniy sistemy eksploatavimo inZinieré Galina Sokol
tel, 8~612 42745

(8ildymo ir kar8to vandens sistemy prizidrétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

I$vados:
]. Silumos suvartojimas name didesnis / maZesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuy oje. Informacingje sistemoje néra Zinomi vidutinio $ilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
Zi. Silumos suvartojimas name dheéja+ magéta, lyginant su praéjusiais metais nekito.

3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus Freatttinka-nustatyty

reHealavimy:
4. Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus [ neatitirka-nustatyiy
retkalavimy.
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Lustalyty pazeidimy pasalinimo pricnmoneés

IEIlrl Priemongs pavadinimas lvykdymo data | Vykdytojas

1 Namo patalpy ir buty savininky susirinkime spresti
Sildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo
priemoniy jrengimo klausimg. SET 302 p.

2016-10-01

,»Visagino
bistas *

- SET- Silumos tinkly ir ilumos vartojimo jrenginiy
prieziiros (eksploatavimo) taisykles.

SSRAM - Santykiniy $ilumos pastatui Sildyti, karstam
vandeniui ruosti ir kartto vandens temperatiira palaikyti
- suvartojimo rodikliy apskai¢iavimo metodika.
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Silumos suvartojimo mazinimo priemonés

I._Uztikrinti tolxgqmwkgilmﬂgi§ﬂgl;nlg' o' P
.ﬁwg<[iaCiOHalELlLS_i_F_déQDQm_iiin[%&iJlﬂU_ﬁiﬁ'TlS)_DM@ilLY_’ML
2. Nuolat atstatyti nuside, cjusiy vamzdyny izoliacijy,

4 Rek nenduojame automatizuoti silumos punkty percinant i§ atviros Sildymo
| uzdarg Sildymo sistem: .
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e Pazyma apie daugiabutj namy irjjo sildymo ir karsto vandens sistemas,
LR Energetikos valstybing inspekcija
Utenos skyriaus

VA ../ vyriausiasis in#inierius-inspektorius
—— - /'/ O A / Alvydas Danisevitius
—._-A'—-."~*"*'”: S s N P — T T . C i ' i
FTRC (parasas) / (vardas, pavard¢)

Techning vadove
Tatjana Krivochiza
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A Sentechniniy sistermy ehspoRiai
inéinlere
Elipme 7 ket | S —ddubov Lyhovs
Bildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pareigy pavadinimas) ¢ /Zbarﬁ.{as) (vardas, pavardé)



